МУП г. Ижевска «Ижевские электрические сети»

Свидетельство о регистрации лаборатории № 670 от 05.08.2009г., выдано Западно-Уральским управлением

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

ПРОТОКОЛ ИНФРАКРАСНОГО КОНТРОЛЯ 
Тепловизионный контроль контактных зажимов шпилек трансформатора Т2 (250кВа)

на TI1-478
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Заключение
Инфракрасный контроль проведен в соответствии с РД 153-34.0-20.363-99
"Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ".
С применением следующих средств измерений:
	Наименование и тип СИ
	Заводской номер
	Номер свидетельства о поверке

	Инфракрасная камера NEC TH 7800
	№00zx921
	№268999 до 10.06.2012

	Электроизмерительные клещи M266F
	№ 10050011123
	до 01.10.2012

	Метсометр МЭС-200 А
	№3310
	№1062,1063,1064 до 05.07.2012


Дата проведения:
« 20 » августа 2010 г.
Условия проведения контроля:
	Температура 0С
	Атмосферное давление, мм.рт.ст
	Относительная влажность, %
	Нагрузка от Рном. %


	58
	65
	17
	736


Результаты контроля: Тепловое состояние контактных зажимов ЗАО"Элмаш"(ИНН 1834054975, КПП 592001001 ^установленных в 1 кв.2007 г., соответствует требованиям РД 34.45-54.300-97
«Объем и нормы испытаний электрооборудования» (прил. 3) предъявляемым к контактам и болтовым КС.
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